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Schemat  Skiypt

Opis: Jezeli progi tla3 lub tib3 sa na wyjsciu z odpowiedni

z nich pojawia sie sygnat "1", stanem wyjscia O4 wybieramy ktory z progow
bedzie uzyty do ia - jezeli wejscie jest wtedy na wejsciu
bloku M2 pojawia sie 1", a na wejsciu M3 0", bloki M2 i M3 s blokami
ilocznéw logicznych na ich wyjsciu pojawia sie "1" wtedy i tylko wtedy gdy

wszystkie wartosci na wejsciu sa rézne od "0", sygnaly z tych blokéw sa

/’7(\\ kierowane ma blok M4 na ktérego wyjsciu pojawi sie "1" wtedy gdy na
( \< %) dowolnym wejsciu bedzie sygnat rozny od "0". W takim ustawieniu wyboru
s temperatury z progu tib3 jako Y prog ] e
sie przez wylaczenie wyjscia 04, ie wyjscia
_ ljako progowej temperatury tla3.
l
100% tia3

04 H
0.2
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int M1;

int M2 ;

int M3 ;

int M4;

int O4;

int tla3;

int tib3;

main()

{

while(1){

tla3=getenv("tla3");
tlb3=getenv("tlb3");
O4=geto(4);
M1=!04;
M2=04&tla3;
M3=M1&tlb3;
M4=M2|M3;
seto(2,M4);
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