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Aplikacja umożliwia naprzemienne załączenie pomp. Sygnały załączenia pomp podane są na 
wyjściach O1->P1 O2->P2. Podanie sygnału sterującego o długości min. 1s na wejście I1 spowoduje 
załączenie wyjścia O1 tak długo jak aktywny jest sygnał na wejściu I1.  Zanik i następne podanie sygnału 
na wejście I1 spowoduje załączenie wyjścia O2. 

Wejścia:
• I1 wejście załączające pompy

Wyjścia: 
• O1 wyjście sterujące stycznikiem pompy P1 
• O2 wyjście sterujące stycznikiem pompy P2

Ustawienia:
 LogicProcessor:
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