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NOTA  APLIKACYJNA 

TYTUŁ: Prosty termostat załączający pompkę obiegową. 

URZĄDZENIA: OptimaGSM lub OptimaGSM-PS v1.9  

OptimaGSM Manager v1.6 

WERSJA 1.0PC 

DATA 01.12.2015 

 

 

Aplikacja umożliwia załączenie wyjścia centrali gdy temp. wzrośnie powyżej 35st C. Wyłączy się gdy 

temperatur spadnie poniżej 34stC 

Czujnik TSR-1 podłączony jest do wejścia T1 , wyjście wykonawcze O8 steruje pompką za pomocą 

przekaźnika RM85. 

 

 

 

Zrzuty ekranów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ustawienie wyjścia 
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Listing skryptu: 

 

int O8; 

int tha1; 

main(){ 

gbenv(); 

while(1){ 

gbenv(); 

O8=tha1; 

seto(8,O8); 

}; 

}; 
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