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Aplikacja umożliwia sterowanie wyjściami centrali za pomocą logiki termostatu pokojowego z 

panela TPR lub aplikacji mobilnej RopamOptima.  Może to mieć zastosowanie w przypadku gdy 

wbudowany w panel przekaźnik nie może zostać wykorzystany do sterowania lub w systemie brak jest 

paneli TPR. W przykładzie termostat pokojowy 1 steruje wyjściem 3 centrali a termostat 2 wyjściem 4 

centrali. 

 

 

 

 

Ilustracja 1: Ustawienia sterowanego wyjścia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wygenerowany skrypt logiki 

 

Ilustracja 2: Ekran LogicProcessor załączenie wyjścia 3 

Ilustracja 3: Ilustracja 2: Ekran LogicProcessor wyłączenie wyjścia 



int O3; 

int O4; 

int tr1; 

int tr2; 

main(){ 

gbenv(); 

while(1){ 

gbenv(); 

O3=tr1; 

O4=tr2; 

seto(3,O3); 

seto(4,O4);    

}; 

}; 

          

 


